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1.   В В Е Д Е Н И Е  

 

 Настоящее руководство по эксплуатации содержит техни-

ческие данные, описание принципа действия и устройства, а 

также сведения, необходимые для правильной эксплуатации  

установки заправки сжиженным газом автотранспортных 
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средств УЗСГ-01, далее по тексту – «установка». Установка 

выпускается в следующих модификациях: УЗСГ-01-1 – однору-

кавная, УЗСГ-01-2 - двухрукавная, с однострочными табло 

на светодиодных матрицах; УЗСГ-01-1Е - однорукавная, 

УЗСГ-01-2Е – двухрукавная, с трехстрочными табло на жид-

кокристаллических матрицах и улучшенным дизайном корпуса. 

 

2 .   Н А З Н А Ч Е Н И Е  

 

    Установка  предназначена для заправки баллонов авто-

мобилей сжиженным газом. 

Установка состоит из заправочной колонки и пульта 

управления. Установки, соединяемые с компьютерно-кассовой 

системой могут поставляться с блоком питания вместо пуль-

та управления. 

 Сжиженный газ, подаваемый на колонку, должен соответ-

ствовать ГОСТ 27578-87 «Газы углеводородные сжиженные для 

автомобильного транспорта» или ГОСТ 20448-90 (бытовой). 

 Колонка питается от искробезопасных цепей пульта 

управления, предназначена для установки во взрывоопасных 

помещениях и наружных установках класса В-1Г согласно 

маркировке взрывозащиты, гл.7.3. «Правил устройства 

электроустановок» и другим директивным элементам, регла-

ментирующим применение электрооборудования во взрывоопас-

ных зонах.  

Колонка имеет маркировку «1ExibsIIВT4 Х в комплекте 

УЗСГ-01», соответствует ГОСТ22782.0-81, ГОСТ22782.3-77, 

ГОСТ 22782.5-78. 

Пульт  управления  имеет  маркировку взрывозащиты 

«ExibIIВ Х в комплекте УЗСГ-01», искробезопасные цепи 

уровня «ib», соответствует ГОСТ 22782.5-78 и предназначен 

для установки вне взрывоопасных зон помещений и наружных 

установок. 

 Пример записи при заказе и в документации другого из-

делия  «Установка заправки  сжиженным газом типа УЗСГ-01, 

ТУ 4213-001-53462108-00». 

 Дополнительно установки могут комплектоваться: 

 адаптером связи с кассовым аппаратом и компьютером; 

 адаптером связи с компьютером; 

 мерником объемом 5 или 10 литров; 

 Дополнительным разъёмом на пульте управления для под-

ключения аккумулятора. 

 

 3 .    Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  
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1. Минимальная скорость заправки, л/мин ...... 4,5 
2. Максимальная скорость заправки, л/мин ..... 45 
3. Рабочее давление, МПа, менее ........... 1,6 
 

4. Предел относительной погрешности измерений 

   выдаваемых доз,, не более     ............ 1,0 

 

5. Режим работы ...................... непрерывный 
 

6. Разрядность (для пульта управления): 
суммарного счетчика ................. 10 

счетчика расхода за день ............ 8 

разового счётчика ................... 5  

 

    Цена младшего разряда, л ................. 0.01 

 

7. Разрядность табло колонки ................. 5 
 

    Цена младшего разряда табло: 

при индикации цены, руб ............ 0.01 

  при наборе дозы, л .................. 1 

  при наборе суммы, руб ............... 1 

  при заправке, л ..................... 0.1 

  при окончании заправки, л/руб .... 0.01/0.01 

 

8. Пределы задания дозы налива: 

  в литрах ...................... 5 ... 999 

  в рублях ...................... 1 ... 999  

 

9. Параметры питания: 

  напряжение переменного тока, В ..... 187242 

частота, Гц ........................ 50 1 
 

10. Потребляемая мощность, ВА, не более ........ 20 

11. Расстояние от колонки до пульта  

    управления, м, не более ................... 100          

 

12. Сопротивление линий связи по цепям питания 

    между пультом управления и колонкой, Ом, 

    не более ................................... 2 

13. Индуктивность соединительной линии и  

    индуктивность колонки, мГн, не более ..... 0.1 мГн 
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14. Емкость соединительной линии и 

     емкость колонки, мкФ, не более ........... 0.25 мкФ 

 

15. Температура окружающего воздуха, С 
для колонки ................. от  -40 до +40 

для пульта управления ...... от   +5  до +40 

 

16. Относительная влажность воздуха, , не более 
  для колонки ........................... 98 

  для пульта управления ................. 85 

 

17. Степень защиты по ГОСТ 14254: 

для колонки .......................... IP23 

для пульта управления ................ IP20 

  

18. Масса, кг, не более 

колонки (двухрукавная)..............  50(80) 

пульта управления ....................  3         

 

19. Наработка на отказ, ч, не менее ........... 2000 

 

20. Срок службы, лет, не менее ...............   6 

 

 Электрический монтаж и материалы, применяемые в уста-

новке, соответствуют требованиям  п.п. 12.10; 12.11 "Пра-

вил эксплуатации и требований безопасности труда на газо-

наполнительных станциях сжиженного газа". 

 

4 .   К О М П Л Е К Т Н О С Т Ь 
 

В комплект поставки входят:       

     1)   установка ................... 1 шт. 

     2)   руководство по эксплуатации . 1 экз. 

     3)   методика поверки ............ 1 экз. 

     4)   комплект ЗИП (приложение 1).. 1 компл. 
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5 .  У С Т Р О Й С Т В О  И  П Р И Н Ц И П  Р А Б О Т Ы 
 

5.1. Конструктивно установка состоит из колонки и 

пульта управления. Пульт управления предназначен для ди-

станционного управления колонкой и является искробезопас-

ным источником питания колонки. К пульту управления при-

лагается блок управления насосом, предназначенный для до-

полнительной развязки низковольтных цепей установки и це-

пей пускателя насоса. 

Структурная схема установки приведена на рис.1. 

Структурная схема колонки приведена на рис.2., пуль-

та управления - на рис.3. 
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Рис.1  Структурная схема установки УЗСГ-01 
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Рис.2  Электрическая структурная схема колонки 
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Общий вид колонки приведен на рис.4.  
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Рис.4  Заправочная колонка 
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 электромагнитный клапан (ЭМК); 

 модуль индикации (МИ); 

 блок кнопок управления (КУ); 

 входной клеммник (ВК); 

 шланг раздаточный со струбциной; 

 разрывная муфта; 

 соединительная трубка с ответным штуцером; 

 корпус. 

 

Устройство колонки приведено на рис.5 

 

 

 
 

 

Рис.5 Устройство колонки 

 

ТРУБА ПОД-

ВОДА ГАЗА 

ФИЛЬТР  

ТУРБИННЫЙ 

ПРЕОБРАЗО-

ВАТЕЛЬ 

РАСХОДА 

ДАТЧИКИ ПА-

РОВОЙ ФАЗЫ 

И ТЕМПЕРА-

ТУРЫ 

ЭЛЕКТРОМАГН. 

КЛАПАН 

 
СОЕДИНИТЕЛЬ-

НЫЕ ТРУБКИ 

ДЕРЖАТЕЛЬ 

ШЛАНГА 

МАНОМЕТР 

 

РАЗРЫВНАЯ 

МУФТА 

ЗАПРАВОЧНЫЙ 

ШЛАНГ 

СТРУБЦИНА 

МОДУЛЬ 

ИНДИКАЦИИ 

КНОПКИ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕРЖАТЕЛЬ 

СТРУБЦИНЫ 

ПЕРЕХОДНЫЙ 

ОТСЕК 

СТАЛЬНОЙ 

КАРКАС 

ВЫХОД НА 

СВЕЧУ 

 



     

ТЕХН.017.000.00 РЭ 

Лист 

     
11 

Изм. Лист № докум. Подп Дата 

 

5.2. Описание работы устройства. 

Пульт управления (ПУ) предназначен для: 

 формирование искробезопасного напряжения питания 

для колонки; 

 дистанционного управления колонкой; 

 выдачи сигнала включения насоса для блока управле-

ния насосом (БУН); 

 стыковки с кассовым аппаратом (компьютером) через 

адаптер связи; 

 контроля работоспособности колонки; 

Внешний вид ПУ приведен на рис.6, БУН – на рис.7. 
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СЕТЬ НАСОС

 
 

Рис.7 Блок управления насосом 

 

Модуль индикации (МИ) является контроллером ко-

лонки и обеспечивает все функционирование колонки, 

выдачу информации на пульт управления и прием команд 

с него. К нему подключаются модули датчика расхода 

(ДР), датчика паровой фазы и температуры 

(ДТФ),дополнительного суммарного счетчика (СЧ) (оп-

ция), кнопок управления (КУ); электромагнитный кла-

пан (ЭМК), входной клемник (ВК), разъем для подклю-

чения контрольно-тарировочного устройства КТУ-01. 

 

Сжиженный газ поступает из трубы системы газо-

снабжения, заведенной в корпус колонки, через соеди-

нительную медную трубку в фильтр, где происходит 

очистка сжиженного газа от механических примесей. 

Затем сжиженный газ проходит через турбинный преоб-

разователь расхода, состоящий из корпуса и переход-

ных деталей, чувствительного элемента и двух обтека-

телей (струевыпрямителей). 

Чувствительным элементом преобразователя являет-

ся вращающаяся турбинка, помещенная в поток измеряе-

мой жидкости. 

Угловая скорость вращения турбинки определяется 

скоростью потока измеряемой жидкости и преобразуется 

с помощью датчика расхода в частотно-модулированное 

электрическое напряжение, частота модуляции пропор-

циональна расходу. 

Из турбинного преобразователя расхода сжиженный 

газ поступает в датчик паровой фазы, на верхней 

крышке которого установлен поплавок со стальным про-

тивовесом, объемы поплавка и противовеса рассчитаны 

так, чтобы при заполнении корпуса жидкой фазой по-
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плавок всплывал. Соответственно металлический проти-

вовес отходит от датчика паровой фазы, выходной сиг-

нал которого при этом меняется на противоположный. 

Конструкция колонки и использование модулем индика-

ции, управляющим работой колонки, сигнала от датчика 

паровой фазы гарантируют счет только жидкой фазы га-

за. 

К датчику паровой фазы подсоединяется манометр 

посредством медной трубки через успокоитель.  

Из верхней точки датчика паровой фазы сжиженный 

газ через электромагнитный клапан (ЭМК), разрывную 

муфту, заправочный шланг и струбцину поступает в 

баллон автомобиля. 

 

 

 
 

Рис.8  Фильтр 
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5.3. Описание составных частей колонки. 

5.3.1. Фильтр. 

 Фильтр (рис.8) предназначен для очистки сжижен-

ного газа от механических примесей. Фильтр состоит 

из сварного корпуса (1) цилиндрической формы, цен-

трального стержня (2), предназначенного для крепле-

ния нижней крышки фильтра (3) гайкой (4) через мед-

ную уплотнительную шайбу (5), в крышке установлено 

фторопластовое уплотнительное кольцо (6), сжиженный 

газ поступает в фильтр через отверстие (7), выходит 

через отверстие в центральном стержне (8), в который 

вкручена трубка с гайкой для подсоединения ТПР. 

Фильтрующий элемент (9) – стандартный (от а/м Волга, 

Москвич), уплотнен резиновым кольцом (10). 

 

 

 5.3.2. Турбинный преобразователь расхода.  

Турбинный преобразователь расхода (ТПР) состоит 

из первичного преобразователя, в состав которого 

входят: металлический корпус, 2 струевыпрямителя, 

объединенные с подшипниками скольжения, и турбинка, 

вращающаяся на подшипниках скольжения. 

 Датчик индуктивный ТПР состоит из корпуса, внут-

ри которого залита эпоксидным компаундом ферритовая 

чашка с обмоткой, провода от датчика подсоединены 

пайкой к плате датчика расхода (ДР), представляющей 

собой LC-генератор. Плата ДР помещается в малогаба-

ритный корпус из ABS-пластмассы, который закреплен 

непосредственно на ТПР. Степень защиты ДР от окружа-

ющей среды – IP23 по ГОСТ 14254. Маркировка взрыво-

защиты ДР «1ExibIIВT4 в комплекте УЗСГ-01».  

 5.3.3. Манометр. 

Манометр предназначен для индикации давления в 

колонке после фильтра. Манометр стандартный, типа 

МТ, МТП-1 и т.п. с верхним пределом измерения 25  
40 атм. Манометр вкручивается в переходник, заканчи-

вающийся штуцером, одновременно служащий демпфером 

манометра. Переходник подсоединяется к штуцеру в 

корпусе фильтра с помощью медной трубки. Манометр 

крепится на стойке, приваренной к боковой стенке 

корпуса. 

 5.3.4. Датчик паровой фазы. 

Датчик паровой фазы состоит из сварного цилин-

дрического корпуса, внутри которого установлен по-
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плавок со стальным противовесом. Массы поплавка и 

противовеса выбраны так, что при отсутствии жидкости 

в датчике паровой фазы поплавок перевешивает сталь-

ной противовес. Соответственно поплавок находится 

внизу, а противовес вверху, находясь около катушки 

датчика паровой фазы. При заполнении корпуса датчика 

паровой фазы жидкой фазой на поплавок действует 

большая выталкивающая сила, чем на стальной противо-

вес, при этом поплавок всплывает, а противовес опус-

кается вниз, отходя от катушки датчика паровой фазы, 

в связи с чем сигнал от датчика паровой фазы меняет-

ся на противоположный.  

 Логика работы колонки при наличии в ней паровой 

фазы (или воздуха) следующая: 

ЭМК закрывается, насос продолжает работать, пы-

таясь «задавить» паровую фазу. Если в течении 10 се-

кунд это не удается, колонка отключается, выключая 

насос.  

 Датчик температуры установлен на корпус датчика 

паровой фазы.  

Степень защиты ДТФ от внешних воздействий – IP23 

по ГОСТ 14254. Маркировка взрывозащиты ДТФ 

«1ExibIIВT4 в комплекте УЗСГ-01». 

5.3.5. Электромагнитный клапан. 

Электромагнитный клапан (ЭМК) представляет собой 

комбинацию маломощного электромагнитного клапана, 

мембранного усилителя и схемы преобразователя напря-

жения с накопительной емкостью, который обеспечивает 

достаточное пусковое напряжение для катушки ЭМК. Ка-

тушка ЭМК, схема преобразователя и схема искрозащиты 

помещается в единый легкосъемный корпус и заливается 

эпоксидным компаундом. Маркировка взрывозащиты ЭМК 

«1ExibsIIВT4 в комплекте УЗСГ-01». Устройство ЭМК 

приведено на рис.9. 
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Рис.9 Электромагнитный клапан 

 

5.3.6. Модуль индикации. 

Модуль индикации (МИ) является контроллером ко-

лонки и обеспечивает: 

 вывод на табло колонки; 

 опрос кнопок управления; 

 обработку сигнала от датчика расхода; 

 обработку сигнала от датчика паровой фазы; 

 обработку сигнала от датчика температуры; 

 вычисление расхода; 

 вычисление суммы; 

 выдачу литровых импульсов на суммарный счетчик; 

 сохранение установок и счетчиков в энергонезависи-

мой памяти; 

 управление электромагнитным клапаном; 

 внешний разъем для подключения мерника; 

 коррекцию показаний колонки; 

 передачу данных на пульт управления; 

 прием команд с пульта управления. 

На задней стенке МИ расположены кнопка «ЗАПИСЬ», 

тумблер для задания округления: 0,1 л (в левом поло-

жении) или 0,01 л/мин (в правом положении), тумблер 
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для блокировки датчика паровой фазы (левое положение 

– блокировка, правое – нормальная работа).  

Внешний вид модуля индикации приведен на рис.10, 11. 

 

 

 

 

 

ЛИТРЫ СУММАЦЕНА

8.8.8.8.8.

 
 

 

Рис.10 Модуль индикации (вид спереди) 
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Рис.11 Модуль индикации (вид сзади) 
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5.3.7. Дополнительный суммарный счетчик. 

Дополнительный суммарный счетчик (Сч) устанавли-

вается по требованию потребителя и представляет со-

бой независимый микромощный электронный счетчик с 

ЖКИ индикатором, питаемый от литиевой батареи. Счет-

ные импульсы на Сч поступают от  МИ через оптронную 

развязку.  

  

5.3.8. Блок кнопок. 

Блок кнопок предназначен для местного управления 

колонкой, включая набор дозы и суммы. Кнопки могут 

быть заблокированы с пульта управления, за исключе-

нием кнопки «СТОП».  

 

5.3.9. Входной клеммник. 

Входной клеммник (ВК) служит для соединения 

электрической схемы колонки и пульта управления, а 

тпкже содержит защитные элементы от перенапряжения.  

  

5.3.10. Шланг раздаточный со струбциной. 

Шланг раздаточный со струбциной служит для со-

единения колонки с баллоном автомобиля. 

Шланг состоит из резинового рукава с металличе-

ской оплеткой и струбцины для подсоединения к запра-

вочной горловине бака автомобиля.  

 

5.3.11. Разрывная муфта. 

 Разрывная муфта служит для предотвращения обрыва 

заправочного шланга и выброса в атмосферу газа из 

колонки и заправочного шланга. Она устанавливается 

между корпусом установки и заправочным шлангом. 

 Разрывная муфта состоит из двух клапанов, кото-

рые соединяются между собой разрывной вставкой, вы-

полненной из латуни. Внутри разрывной вставки уста-

новлена стальная спица, разжимающая клапана в со-

бранном состоянии. Длина спицы 37 мм, диаметр 2 мм. 

  

 

 

 

 

 

 

Рис.12  Разрывная вставка    
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5.3.12. Соединительные трубки. 

 Соединительные трубки предназначены для подсо-

единения колонки к системе газоснабжения и к свече. 

Представляют собой отрезки медной трубки dу = 10мм. 

 5.3.13. Корпус. 

 Корпус колонки (рис.4) представляет собой свар-

ную конструкцию коробчатого сечения, где устанавли-

вается все оборудование колонки. Для удобства обслу-

живания нижняя часть корпуса снабжена двумя съемными 

дверцами со встроенными замками. На передней панели 

верхней части корпуса размещен модуль индикации. На 

передней панели нижней части корпуса размещено окно 

для манометра. 

 

        6. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ 

 

 6.1. Установка должна иметь маркировку на колонке 

согласно ГОСТ 18620: 

1) наименование установки: «Установка заправки 

сжиженным газом автотранспортных средств»; 

2) тип и модификация  УЗСГ-01; 
3) порядковый номер установки в соответствии с 

принятой нумерацией предприятием-изготовителем; 

4) напряжение питания – 9.5 В; 

5) дата (месяц, год) выпуска; 

6) степень защиты – IP23; 

7) маркировка взрывозащиты – «1ExibsIIВT4 Х в со-

ставе УЗСГ-01»; 

8) масса – 50 кг; 

9) знак утверждения типа средства измерения. 

6.2. Пульт управления должен иметь маркировку 

согласно ГОСТ 18620: 

1) наименование – «Пульт управления»; 
2) порядковый номер пульта управления в соответ-

ствии с принятой нумерацией предприятия-

изготовителя; 

3) напряжение и частота питания – 220 В, 50 Гц; 
4) маркировку взрывозащиты – «ExibIIВ Х в соста-

ве УЗСГ-01»; 

5) дата (месяц, год) выпуска. 



     

ТЕХН.017.000.00 РЭ 

Лист 

     
20 

Изм. Лист № докум. Подп Дата 

 

6.3. Над разъемом пульта управления и над клемм-

ником колонки должна иметься табличка с надписью 

«Искробезопасная цепь» и допустимыми параметрами:  

  Lдоп. 0.1 мГн; Cдоп. 0.25 мкФ 

  Uхх  9.5В  ; Iхх  1,0 А 

6.4. Комплектующие колонки должны иметь следую-

щую маркировку взрывозащиты: 

 Модуль индикации (МИ) - «1ExibIIВT4 Х в со-

ставе УЗСГ-01»; 

 Модуль датчика расхода (ДР) - «1ExibIIВT4 в 

составе УЗСГ-01»; 

 Модуль датчика температуры и паровой фазы» 

(ДТФ) -  «1ExibIIВT4 в составе УЗСГ-01»; 

 Электромагнитный клапан (ЭМК) - «1ExibsIIВT4 

в составе УЗСГ-01». 

 Контрольно-тарировочное устройство (КТУ) - 

«1ExibIIВT4 в составе УЗСГ-01». 

6.5. Методы контроля маркировки по ГОСТ 18620. 

6.6. На каждую потребительскую тару наносятся 

надписи: 

1) наименование предприятия-изготовителя – ООО 

«ТЕХНО ПРОЕКТ»; 

2) наименование установки – УЗСГ-01; 

3) масса брутто – 50 кг. 

6.7. Маркировка транспортной тары соответствует 

ГОСТ 14192 и содержит информационные надписи: «Хруп-

кое – осторожно», «Верх – не кантовать», «Беречь от 

влаги». 

6.8. Пломбирование ТПР осуществляется поверите-

лем  на предприятии-изготовителе установки свинцовой 

или пластмассовой пломбой и проволокой, пропускаемой 

через отверстия в крышках ТПР и в разъеме. 

Пломбирование задней крышки отсека индикации 

осуществляется поверителем на предприятии-

изготовителе свинцовой или пластмассовой пломбой и 

проволокой, пропускаемой через пломбировочные отвер-

стия 2-х болтов крышки. 

Задняя крышка переходного отсека пломбируется 

потребителем после монтажа установки свинцовой или 

пластмассовой пломбой и проволокой, пропущенной че-

рез пломбировочные отверстия 2-х болтов крышки. 
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7 .  Т А Р А  И  У П А К О В К А  

 

7.1. Установка с входящими в комплект изделиями по-

ставляется упакованной в транспортную тару (ящик).  

7.2. Упаковка должна производиться в соответствии с 

конструкторской документацией. 

7.3. Консервация пульта управления обеспечивается по-

мещением его в пленочный чехол. 

Средства консервации должны соответствовать варианту 

защиты ВЗ-10 по ГОСТ 9.014. Предельный срок хранения без 

переконсервации - 1 год. 

7.4. Колонка должна быть уложена в транспортную тару 

– деревянный ящик по ГОСТ по ГОСТ 2991. Ящик должен быть 

выстлан бумагой марки 5 или битумной бумагой по ГОСТ 515. 

Пульт управления укладывается вовнутрь верхней части ко-

лонки вместе с эксплуатационной документацией. 

Колонка должна быть уложена в чехол из полиэтиленовой 

пленки по ГОСТ 10354 толщиной 0,15 – 0,30 мм, после чего 

шов чехла должен быть заварен. 

7.5. Свободное пространство между пультом управления 

и верхним отсеком колонки должно быть заполнено амортиза-

ционным материалом  или прокладками. 

7.7. Масса транспортной тары не должна превышать 15 

кг. 

 

8. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

 

8.1. При получении ящика с колонкой необходимо уста-

новить сохранность тары. В случае ее повреждения следует 

составить акт и обратиться с рекламацией к транспортной 

организации. 

8.2. В зимнее время ящик с колонкой распаковать в 

отапливаемом помещении, не менее чем через 12 часов после 

внесения их в помещение. 

8.3. Проверить комплектность в соответствии с паспор-

том на установку. 

8.4. При вводе установки в эксплуатацию составляется 

акт, в котором указывается дата ввода. 

8.5. Информацию о неполадках, возникающих в процессе 

эксплуатации, рекомендуется направлять в адрес предприя-

тия-изготовителя. 
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9 .  У К А З А Н И Е  М Е Р  Б Е З О П А С Н О С Т И  

 

9.1. По способу защиты человека от поражения электри-

ческим током установки УЗСГ-01 относятся к классу 2 по 

ГОСТ 12.2.007.0-75. 

9.2. Не допускается эксплуатация колонок в системах, 

рабочее избыточное давление в которых равно и более 1,6 

МПа. 

9.3. Напряжение электропитания пульта управления – 

220В, поэтому прикосновение к элементам схемы, располо-

женным внутри корпуса пульта управления, ОПАСНО. 

При выполнении профилактических осмотров, замене 

вставки плавкой необходимо отключать пульт управления 

(ПУ) от сети. 

9.4. При эксплуатации необходимо соблюдать «Правила 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей» для установок напряжением до 1000 В. 

9.5. Установки УЗСГ-01 должны обслуживаться персона-

лом, имеющим квалификационную группу по технике безопас-

ности не ниже  II в соответствии с «Правилами техники 

безопасности при эксплуатации установок потребителей». 

9.6. Профилактическое обслуживание должно проводится 

только при отключенном электропитании. 

9.7. Эксплуатация установок УЗСГ-01 разрешается толь-

ко при наличии инструкции по технике безопасности, утвер-

жденной руководителем предприятия и учитывающей специфику 

применения установок УЗСГ-01 в конкретном технологическом 

процессе. 

9.8. Заправка автомобилей  осуществляется только опе-

раторами,  прошедшими и сдавшими техникум по работе на 

установке УЗСГ-01. 

 

 

1 0 .  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  В З Р Ы В О З А Щ И Щ Е Н Н О С Т И  

 

10.1. Взрывозащищенность установки достигается за 

счет выполнения общих требований на взрывозащищенное обо-

рудование по ГОСТ 22782.0, а также требований на защиту 

вида i по ГОСТ 22782.5 и защиту вида s по ГОСТ 22782.3. 

10.2. Установка УЗСГ-01 выполнена взрывозащищенной с 

видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь», 

уровня ib. Для электромагнитного клапана (ЭМК) дополни-

тельно использован специальный вид взрывозащиты, заключа-

ющийся в помещении в единый корпус катушки соленоида, 
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преобразователя напряжения с накопительной емкостью, ис-

крозащитного блока на диодах, и последующей заливке эпок-

сидным компаундом (степень защиты IP67 по ГОСТ 14254-80). 

Для обеспечения взрывозащиты вида «искробезопасная 

электрическая цепь» уровня ib приняты следующие меры: 

1) в цепи питания колонки включен дублированный блок 

искрозащиты. Выходные  параметры блока искрозащиты: 

 Uxx  9.5В, Iкз  1,0 А; 
2) Сигнальная цепь (линия связи) питается от блока 

искрозащиты и гальванически развязана с искроопасными це-

пями; 

3) Силовой трансформатор типа ТПГ-18 блока питания 

пульта управления соответствует требованиям ГОСТ 22782.5-

78 и содержит встроенный термопредохранитель; 

4) Монтаж пульта управления выполнен в соответствии с 

ГОСТ 22782.5-78. 

10.3. На пульте управления имеется маркировка взрыво-

защиты «ExibIIВ Х в комплекте УЗСГ-01», а на колонке 

«1ExibsIIВT4 в комплекте УЗСГ-01», на составные части ко-

лонки: 

 а) На модуле индикации (МИ) - «1ExibIIВT4 X в ком-

плекте УЗСГ-01»; 

 б) На модуле датчика расхода (ДР) - «1ExibIIВT4 в 

комплекте УЗСГ-01»; 

 в) На модуле датчиков паровой фазы и температуры 

(ДПФ) -  «1ExibIIВT4 в комплекте УЗСГ-01»; 

 г) На электромагнитном клапане (ЭМК) - «1ExibIIВT4 в 

комплекте УЗСГ-01». 

 Над разъемом для подключения колонки пульта управле-

ния имеется табличка с надписью «искробезопасная цепь» и 

допустимыми параметрами искробезопасных цепей: 

 Lдоп. 0.1мГн, Cдоп. 0.25мкФ   

 Uxx  9.5В, Iкз  1,0 А 
 

10.4. Конструкция установки обеспечивает температуру 

наружных поверхностей узлов колонки, не превышающую окру-

жающую более чем на 10 С. 
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1 1 .  П О Р Я Д О К  У С Т А Н О В К И  

 

11.1. При выборе места установки следует учитывать 

следующее: 

1) место установки должно обеспечивать удобство об-

служивания колонки; 

2) напряженность магнитных полей, вызванных внешними 

источниками переменного тока, не должна превышать 400 

А/м, вызванных внешними источниками постоянного тока – 80 

А/м; 

3) Параметры вибрации не должны превывшать значения, 

соответствующие исполнению М1 по ГОСТ 15150; 

4) Соединение между колонкой и пультом управления 

должно выполняться медным 3-х жильным кабелем в двойной 

изоляции (типа ПВС-3) с сечением жилы не менее 0.75 мм2, 

размещенным в металлической трубе диаметром не менее 

dу=12 мм (приложение 2); 

5) над колонкой рекомендуется устанавливать навес 

площадью не менее 2х2 м. 

11.2. Установка подключается к системе газоснабжения 

по схеме без возврата паровой фракции в резервуар со сжи-

женным газом (приложение 3). 

11.3. Для проведения ремонтных работ на установке 

необходимо перекрыть вентиль 1 и открыть вентиль 2. При 

этом газ из колонки и заправочного шланга выйдет через 

свечу. 

11.4. В качестве вентилей 1 и 2 рекомендуется уста-

навливать шаровые краны, выбираемых исходя из диаметра 

трубы газопровода. 

 

1 2 .  П О Д Г О Т О В К А  К  Р А Б О Т Е  

 

12.1. Установка поставляется настроенной на предприя-

тии-изготовителе и прошедшей первичную поверку.  

12.2. Подключить колонку к пульту управления согласно 

схеме электрической монтажа (приложение 5). 

12.3. Подключить блок управления насосом к пульту 

управления согласно схеме электрической монтажа (приложе-

ние 5). 

12.4. Пусковая аппаратура насоса подключается к кон-

тактам разъема X1/2 и X1/4 блока управления насосом. 

12.5. Схема подключения приведена на рисунке (лист 

25), где К – катушка пускателя. 
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12.6. Катушка пускателя – на 220В, ток нагрузки кон-

тактов блока управления насосом – 1А. 

12.7. Если используется один из двух насосов, тогда     

между конт.2 и катушками пускателей следует установить 

дополнительный переключатель для выбора насоса. 

 

                                    220В 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Блок управления насосом 

 

1 3 .  У С Т А Н О В К А  И  М О Н Т А Ж .  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  

В З Р Ы В О З А Щ И Щ Е Н Н О С Т И  П Р И  М О Н Т А Ж Е  

 

13.1. Подготовка установки к монтажу.  

Правила распаковки: 

1) снять верхний щит ящика; 

2) достать пульт управления и документацию; 

3) извлечь колонку. 

13.2. Перед монтажом следует осмотреть установку.  

При этом необходимо обратить внимание на: 

1) наличие крепящих винтов, пломб; 

2) маркировку взрывозащиты; 

3) целостность корпусов, отдельно проверить состояние за-

щитной оболочки электромагнитного клапана (ЭМК),трещины, 

вмятины и другие дефекты не допускаются; 

4) наличие винта заземления на колонке; 

5) сопротивление контура заземления не должно превышать 4 

Ом. 

13.3. Монтаж установки. 

13.3.1. Колонка должна устанавливаться под навесом,  

предотвращающим прямое попадание атмосферных осадков, на 

бетонный фундамент высотой 50-70 см.,  установочные раз-

меры приведены в приложении 3.  

13.3.2. Снять дверцу нижнего отсека колонки (ключи 

упакованы вместе с документацией), извлечь заправочный 

шланг со струбциной. 

Б
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13.3.3. Установить колонку на подготовленное основа-

ние, заведя газопровод со штуцером вовнутрь колонки через 

отверстие в нижнем отсеке колонки. 

13.3.4. Прикрутить колонку к шпилькам основания 4-мя 

гайками М12. 

13.3.5. Соединение колонки с газопроводом производит-

ся внутри колонки посредством медной трубки с d=12 мм 

только по жидкой фазе газа, подвод паровой фазы газа не 

требуется. Технологическая схема подвода газа к колонке 

приведена в приложении 2.  

13.3.6. Подсоединить медную трубку от штуцера фильтра 

к штуцеру газопровода. 

13.3.7. Подсоединить заправочный шланг к разрывной 

муфте, установив между ними прокладку из ЗИПа. 

13.3.8. Пульт управления устанавливается вне взрыво-

опасной зоны в помещении на рабочем столе в положении, 

удобном для управления и контроля. Расстояние между стоя-

щими рядом пультами не лимитируется. Не допускается за-

крывать вентиляционные отверстия в корпусе пульта управ-

ления.  

13.3.9. Блок управления насосом устанавливается в 

непосредственной близости от пульта управления в месте, 

удобном для управления и контроля. 

13.3.10. Монтаж соединительных проводов или кабелей 

производить в соответствии с «Правилами устройства элект-

роустановок» (ПЭУ-76), «Инструкцией по монтажу электро-

оборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных 

зон ВСН 332-24/ММСС ССР», главой ЭШ 13 «Электроустановки 

взрывоопасных производств», «Правил технической эксплуа-

тации и правил техники безопасности», и настоящим руко-

водством по эксплуатации. 

 13.3.11. Кабель связи пульта управления и колонки 

прокладывают в стальной трубе в земле, согласно действую-

щих СниП.  

От подводящей трубы до промежуточного отсека колонки 

кабель связи прокладывают в металлорукаве с заделкой в 

соответствующих концевых соединителях в соответствии со 

схемой соединения, приведенной в приложении 5. Кабель 

связи – медный, трехжильный с сечением жилы не менее 1.5 

мм2, с двойной изоляцией, типа ПВС 31.5. При монтаже 

сдвоенной колонки используется два таких кабеля. 

13.3.12. Схема соединений между пультом управления и 

колонкой, пультом управления и блоком управления насосом 

приведена в приложении 5. 
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13.3.13. Колонка должна быть заземлена в соответствии 

с положением о заземлении промышленных установок и  отво-

де  статического электричества. 

В месте подсоединения наружного заземляющего провод-

ника площадка должна быть тщательно зачищена и предохра-

нена от коррозии слоем консистентной смазки. По окончании 

монтажа должна быть проверена величина сопротивления за-

земляющего устройства, которая должна быть не более 4 Ом. 

  

1 4 .  Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  О Б С Л У Ж И В А Н И Е .  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  

И С К Р О Б Е З О П А С Н О С Т И  П Р И  Э К С П Л У А Т А Ц И И  

 

14.1. Прием установки УЗСГ-01 в эксплуатацию после  

ее  монтажа, эксплуатация,  выполнение  мероприятий  по 

технике безопасности и ее ремонт должны производиться в  

полном  соответствии ПТЭ и ПТБ, а также местными инструк-

циями, действующими в организации. 

14.2. К эксплуатации должны допускаться лица, изучив-

шие руководство по эксплуатации на установку и прошедшие 

необходимый инструктаж. 

14.3. При эксплуатации установки УЗСГ-01 должны вы-

полняться все мероприятия по обеспечению безопасности и 

искробезопасности в соответствии с разделами 8,9 и 10, а 

также выполнять инструкции, действующие в данной отрасли 

промышленности и требования других нормативно-технических 

документов, определяющих эксплуатацию взрывозащищенного 

оборудования. 

14.4. В процессе эксплуатации установка УЗСГ-01 долж-

на подвергаться внешнему осмотру ежесменно, а также пери-

одическому осмотру 1 раз в квартал. При ежесменном осмот-

ре необходимо проверить: 

 наличие всех крепежных деталей; 

 наличие маркировок взрывозащиты и предупредительных 

надписей; 

 отсутствие обрывов заземляющих проводов, надежность их 

крепления; 

 сохранность пломб; 

 отсутствие вздутий на заправочном шланге и исправность 

струбцины. 

14.5. При периодическом осмотре необходимо проверить 

все перечисленные выше пункты, а также: 

 отсутствие обрывов или повреждения изоляции искробез-

опасного кабеля между пультом управления и колонкой; 
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 состояние уплотнений и прочность закрепления кабелей; 

 отсутствие грязи и пыли на блоках колонки; 

 отсутствие вмятин, механических повреждений на лицевых 

поверхностях и кожухах; 

 проверка сопротивления контура заземления (не более 4 

Ом). 

Эксплуатация установки с видимыми повреждениями и 

другими неисправностями КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Одновременно с внешним осмотром осуществляется уход 

за установкой, подтягивание болтов и гаек, чистка от пыли 

и грязи. 

14.6. Один раз в полгода необходимо заменять фильтр. 

14.7. Ремонт установок УЗСГ-01 проводится предприяти-

ем-изготовителем. 

 

1 5 .  П О Р Я Д О К  Р А Б О Т Ы  

 

15.1. Органы управления и индикации ПУ и колонки. 

15.1.1. Расположение органов управления и индикации 

ПУ приведено на рис 6. 

На пульте управления находятся следующие кнопки и вы-

ключатели: 

1) кнопки ввода цифр 0...9; 

2) кнопки управления 'ПУСК', 'СТОП', 'СБРОС'; 

3) кнопки задания 'ЛИТРЫ', 'СУММА'; 

4) тумблер 'СЕТЬ'.  

Элементы индикации пульта управления: 

1) ЖКИ индикатор, 2 строки по 16 символов; 

2) светодиод "клапан" – индикация включения клапана; 

3) светодиод "насос" – индикация включения насоса. 

 На колонке расположены: 

1) 5-разрядное табло индикации с 3-мя подсветками режима; 

2) кнопки 'ПУСК', 'СТОП', 'СБРОС'; 

3) электронный суммарный счетчик. 

 15.2. Включение установки. 

Для включения установки необходимо включить в сеть 

пульт управления и блок управления насосом, убедиться, 

что к пульту управления подсоединен разъем связи с колон-

кой и включить тумблерами 'СЕТЬ' пульт управления и блок 

управления насосом. 

При первоначальном включении записать показания элек-

тронного суммарного счетчика с помощью пульта управления 

(см. пункт 15.4.5.); 
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 Для отключения установки после работы необходимо тум-

блер 'СЕТЬ' пульта управления поставить в положение 'ВЫ-

КЛ', тумблер 'СЕТЬ' блока управления насосом также поста-

вить в положение 'ВЫКЛ' и закрыть вентиль, установленный 

на магистрали подвода газа (приложение 2). 

 

15.3. Ввод исходной информации. 

15.3.1. Установка цены: 

1) нажмите последовательно кнопки '9', '0' и 'СУММА'; 

2) введите цену в формате 00.00; 

   например: 6.70 руб. за литр -'0','6','7','0'. 

3) для отмены режима установки цены нажмите 'СБРОС'; 

4) нажмите кнопку 'СТОП' – новая цена запишется в память 

и установка готова к работе. 

 15.3.2. Рекомендуется произвести проверку по-

грешности установки с помощью мерника, согласно ме-

тодике поверки ТЕХН.017.000.00ПМ.  

 

15.4. Контроль текущей и введенной информации 

   с пульта управления. 

15.4.1. Контроль цены. 

В режиме готовности к заправке (после сброса по-

казаний по заправке) на колонке и на пульте управле-

ния высвечивается цена за 1 литр газа. 

15.4.2. Контроль единичного объема. 

Единичный объем – это объем, проходящий через 

ТПР при повороте турбинки на 45. Для просмотра по-
следовательно нажмите кнопки "9", "0" и "3". Для вы-

хода из режима просмотра нажмите кнопку "СБРОС".  

15.4.3. Просмотр счетчика расхода за смену. 

Для просмотра счетчика расхода за смену последо-

вательно нажмите кнопки "9", "0" и "1". Для выхода 

из режима просмотра нажмите кнопку "СБРОС". 

15.4.4. Обнуление счетчика расхода за смену. 

Для обнуления счетчика расхода за смену последо-

вательно нажмите кнопки "9", "0", "1" и "0". Для вы-

хода из режима обнуления нажмите кнопку "СБРОС". 

15.4.5. Просмотр суммарного счетчика. 

Для просмотра суммарного счетчика последователь-

но нажмите кнопки "9", "0" и "2". Для выхода из ре-

жима просмотра нажмите кнопку "СБРОС". 

15.4.6. Просмотр показаний по прошлой заправке. 

Для просмотра показаний по прошлой заправке (из 

режима готовности к заправке, т.е. показания по за-
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правке сброшены) последовательно нажмите кнопки "9", 

"0" и "5". Для выхода из режима просмотра нажмите 

кнопку "СБРОС". 

15.4.7. Включение кнопок на колонке. 

Для включения кнопок на колонке из режима готов-

ности к заправке три раза нажмите кнопку "1", во 

второй строчке табло высветится "ВКЛ" – индикатор, 

что кнопки на колонке включены. 

15.4.8. Блокировка кнопки "СБРОС" на колонке. 

Для блокировки кнопки "СБРОС" на колонке из ре-

жима готовности к заправке три раза нажмите кнопку 

"2", во второй строчке табло высветится "БЛОК" – ин-

дикатор, что кнопка "СБРОС" на колонке заблокирова-

на. 

15.4.9. Выключение кнопок на колонке. 

Для выключения кнопок на колонке из режима го-

товности к заправке три раза нажмите кнопку "3", во 

второй строчке табло высветится "ВЫКЛ" – индикатор, 

что кнопки "ПУСК" и "СБРОС" на колонке включены. 

15.4.10. Включение подсветки табло пульта. 

Табло пульта управления снабжено подсветкой для 

работы в темное время суток. Для включения подсветки  

из режима готовности к заправке последовательно 

нажмите кнопки "9", "0" и "9". При отключении уста-

новки от сети подсветка переходит в состояние «вы-

ключено», т.е. состояние не запоминается. 

15.4.11. Выключение подсветки табло пульта. 

Для выключения подсветки  из режима готовности к 

заправке последовательно нажмите кнопки "9", "0" и 

"0". 

 

15.5. Режимы заправки (для работы с пульта). 

15.5.1. Заправка до заполнения: 

1) используемые клавиши: 

"СБРОС"  —  сброс показаний по предыдущей заправке; 

"ПУСК"   —  включение налива; 

"СТОП"   —  отключение налива. 

2) отключение налива происходит автоматически по снижению 

скорости заправки ниже 4,5 л/мин; 

3) в процессе заправки  на табло пульта слева будет пока-

зываться стоимость заправленных литров, справа, — заправ-

ленные литры; 

4) после прекращения заправки   на табло пульта слева бу-

дет сумма к оплате, справа — заправленные литры. 
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5) после нажатия клавиши "СБРОС"  показания по  заправке 

будут сброшены, на табло пульта будет цена за 1 л, темпе-

ратура сжиженного газа в колонке и состояние кнопок ко-

лонки — ВКЛ/ВЫКЛ/БЛОК. 

 15.5.2. Заправка с набором дозы. 

1) Для задания количества литров необходимо нажать клави-

шу "литры", затем ввести дозу налива (формат — 000.00, то 

есть для того, чтобы набрать дозу  42 литра, необходимо 

нажать следующие клавиши “0”, “4”, “2”). При вводе дозы 

цифры вводятся по кругу, то есть после набора последней 

5-й цифры курсор перемещается на первую. 

2) После задания дозы: 

"СБРОС" —  отмена  набора дозы; 

"ПУСК"   — включение заправки  заданной дозы; 

3) Для принудительного прекращения заправки - клавиша 

“СТОП”. 

4) Отключение налива происходит автоматически по набору 

дозы, а также по снижению скорости заправки ниже 4,5 

л/мин. 

5) В процессе заправки  на табло пульта в первой строчке 

будет заданная доза, в нижней строчке слева  — стоимость 

заправленных литров, справа —  заправленные литры. 

6) После прекращения заправки   на табло пульта в первой 

строчке будет заданная доза, в нижней строчке слева — 

сумма к оплате, справа - фактически заправленные литры. 

7) После нажатия клавиши "СБРОС"  показания по  заправке 

будут сброшены, на табло пульта будет цена за 1 л, темпе-

ратура и состояние кнопок колонки — ВКЛ/ВЫКЛ/БЛОК.   

 15.5.3. Заправка с набором суммы. 

1) Для задания суммы необходимо нажать клавишу "сумма", 

затем ввести сумму налива (формат — 000.00, то есть для 

того, чтобы набрать сумму  21 руб. 50 коп, необходимо 

нажать следующие клавиши  "0", "2", "1", "5" и "0") и  

нажать клавишу "ПУСК" для начала заправки,  для отмены  

нажать клавишу "СБРОС". 

2) Для принудительного прекращения заправки - клавиша 

“СТОП”. 

3) Отключение налива происходит автоматически по наливу 

газа на заданную сумму, а также по снижению скорости за-

правки ниже 4,5 л/мин. 

4) В процессе заправки  на табло пульта в верхней строчке 

будет заданная сумма, в нижней строчке слева  — стоимость 

заправленных литров, справа — заправленные литры. 
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5) После прекращения заправки на табло пульта в верхней 

строчке будет заданная сумма, в нижней строчке слева — 

сумма к оплате, справа - заправленные литры. 

6) После нажатия клавиши "СБРОС"  показания по  заправке 

будут сброшены, на табло пульта будет цена за 1 л, темпе-

ратура и состояние кнопок колонки — ВКЛ/ВЫКЛ/БЛОК. 

 В процессе заправки на табло пульта можно вывести 

данные по предыдущей заправке нажатием на кнопку «0». 

Сброс показаний автоматический через 4 секунды.   

 15.6. Режимы заправки (для работы с колонки). 

15.6.1. На  табло  колонки  отображается  информация,  

зависящая от текущего состояния: 

-  в режиме готовности к заправке - цена 1 литра; 

-  в режиме набора дозы - набираемая доза (в литрах); 

-  в режиме набора суммы - набираемая сумма (в рублях);  

-  в режиме налива - литры; 

-  в режиме останова - литры/сумма поочерёдно. 

 15.6.2. Заправка с колонки: 

1) Для включения кнопок на колонке  необходимо на пульте 

3 раза  нажать  клавишу "1". После этого на колонке дей-

ствуют кнопки  "ПУСК",  "СТОП" и "СБРОС".  

2) Их функции аналогичны клавишам пульта управления, за 

исключением того, что с помощью кнопок "СТОП" и "СБРОС" 

можно набрать дозу налива. Одно нажатие на кнопку "СБРОС" 

приводит к увеличению дозы налива на 1 литр, на кнопку 

"СТОП" - на 10 литров.  

3) Удержание кнопки нажатой приводит  к автоповтору. 

4) Сброс дозы налива автоматический через 5 секунд, если 

не будет нажата кнопка "ПУСК". 

5) Также с колонки возможен набор суммы налива, для этого 

необходимо нажать кнопку "СБРОС", затем, не отпуская ее 

"СТОП", и после их отпускания помощью кнопок "СТОП" и 

"СБРОС" можно набрать сумму налива. Одно нажатие на кноп-

ку "СБРОС" приводит к увеличению суммы налива на 1 рубль, 

на кнопку "СТОП" - на 10 рублей.  

6) Удержание кнопки нажатой приводит к автоповтору.  

7) Сброс суммы налива автоматический через 5 секунд, если 

не будет нажата кнопка "ПУСК".  

8) После окончания заправки (нажатие кнопки "СБРОС")  ко-

лонка вернется в режим набора кнопками "СТОП" и "СБРОС" 

дозы налива в литрах, то есть для набора суммы налива 

опять потребуется одновременное нажатие клавиш "СТОП" и 

"СБРОС".  
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9) Для выключения  кнопок на колонке  необходимо на пуль-

те 3 раза нажать клавишу "2" . После этого на колонке 

действует лишь кнопка "СТОП" в режиме заправки. 

10) Для предотвращения сброса показаний с колонки, кнопку 

"СБРОС" на колонке можно заблокировать — для этого на 

пульте управления из режима готовности к заправке три ра-

за нажмите кнопку "3" – после этого показания по заправке 

можно будет сбросить только с пульта управления (режим 

БЛОК). 

15.7. Нештатные режимы работы 

15.7.1. При необходимости в любой момент заправка мо-

жет быть остановлена кнопкой 'СТОП' на колонке, или на 

пульте управления. Для продолжения заправки нажать кнопку 

'ПУСК'. 

15.7.2. Отключение питания ПУ во время заправки авто-

мобиля. В этом случае электромагнитный клапан отключает-

ся, текущая и накопленная информация сохраняется. После 

включения питания информация по прерванной заправке вос-

станавливается, для продолжения прерванной заправки 

нажмите кнопку 'ПУСК', для подготовки к новой – кнопку 

'СБРОС'. 

15.7.3. Электромагнитный клапан не закрылся после от-

ключения – в этом случае колонка будет продолжать счет.  

В этом случае необходимо прекратить заправку, отсо-

единив струбцину от баллона автомобиля и вызвать ремонт-

ную службу.  

Учет прошедшей через ТПР жидкости в этом случае про-

изводится по фактическим показаниям колонки. 

15.8. Порядок проведения заправки. 

15.8.1. Ежедневно, в начале смены, необходимо вклю-

чить питание ПУ, открыть вентиль №1, заполнить заправоч-

ный шланг, нажав кнопку 'ПУСК', после наполнения шланга и 

отключения колонки, нажать кнопку 'СБРОС' – установка го-

това к работе. 

15.8.2. Для соединения автомобильного баллона с ко-

лонкой необходимо снять струбцину заправочного шланга с 

подвеса колонки и надеть ее прорезью захвата на заправоч-

ное устройство баллона автомобиля; если струбцина не под-

ходит к штатному заправочному устройству, в него необхо-

димо ввернуть переходник, одеть струбцину на переходник. 

Для плотного соединения струбцины с заправочным устрой-

ством баллона необходимо рукоятку струбцины повернуть 

вверх или вниз до упора. 
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Толщина заправочного устройства (с прокладкой) за-

правляемого автотранспортного средства не должна отли-

чаться от стандартной более чем на 30 . 
15.8.3. Произвести заправку согласно п.15.5 (п.15.6). 

15.8.4. По окончании заправки рукоятку заправочной 

струбцины повернуть в нейтральное положение, освободить 

струбцину и уложить ее на подвес колонки. При необходимо-

сти вывернуть переходник. 

 15.8.5. В конце смены необходимо закрыть вентиль №1, 

записать показания счетчика за смену, суммарного счетчи-

ка, обнулить показания счетчика за смену, выключить пита-

ние ПУ. 

 

1 6 .  Н А С Т Р О Й К А  У С Т А Н О В К И  

 

 16.1. Настройку установки следует производить при об-

наружении выхода погрешности дозирования за установленные 

пределы и при необходимости после монтажа (см. п.2.3 ме-

тодики поверки). При этом выполните необходимые организа-

ционные мероприятия, определенные контролирующими органа-

ми, в т.ч. государственной метрологической службой. 

Настройка производится следующим образом: 

 1) записать показания счетчика за смену, суммарного 

счетчика (см. п.15.4.); 

 2) подготовить мерник согласно паспорта на него; 

 3) подсоединить мерник к колонке с помощью струбцины; 

 4) набрать дозу, равную вместимости мерника, согласно 

п.15.5.1.; 

 5) нажать кнопку 'ПУСК' и произвести заправку мерни-

ка; 

 6) после остановки заправки считать показание мерни-

ка, открыть крышку отсека индикации колонки, нажать кноп-

ку «запись», кнопками 'ПУСК'(+) и 'СТОП'(-) установить на 

табло колонки показание мерника и повторно нажать кнопку 

'запись', перенастройка колонки произойдет автоматически. 

Кнопка «запись» находится на задней крышке модуля индика-

ции. 

 16.2. Наполните мерник и определите относительную по-

грешность установки по формуле: 

V = 
З.Д.

З.Д.M

V

VV 
*100, 

 где, VM – фактический объем жидкости в мернике, л; 

   VЗ.Д. – заданная доза (вместимость мерника). 
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 Если погрешность менее 1.0 , то настройка колонки 

закончена, иначе повторите начиная с пункта 16.1,5. 

16.3. В случае невозможности настройки точности ко-

лонки необходимо отсоединить ТПР от трубопровода (не 

нарушая целостность пломбы на ТПР)промыть бензином или 

спиртом. 

 Установите ТПР на место и выполните требования 

п.16.1, п.16.2. 

Если настройка установки не приводит к положительному 

результату, необходимо вызвать представителя завода-

изготовителя для производства ремонта установки и 

настройки. Эксплуатация неисправной установки запрещает-

ся. 

16.4. Закройте крышку отсека индикации опломбируйте 

ее. 

16.5. Запишите показания счетчика за смену, суммарно-

го счетчика и суммарного счетчика на колонке.  

 16.6. После завершения настройки колонки вызовите 

представителя государственной метрологической службы для 

поверки установки. 

  

1 7 .  П О В Е Р К А  У С Т А Н О В О К  

 

17.1. Поверка установок осуществляется согласно «Ме-

тодике поверки» ТЕХН.017.00.00 ПМ. 

17.2. Первичная поверка установок производится при 

выпуске установок из производства и ремонта. 

Поверка колонок после устранения неисправностей, не 

влияющих на метрологические характеристики (замена предо-

хранителей, проводов и т.д.), не проводится. 

17.3. Периодическая поверка колонок проводится при 

эксплуатации не реже одного в год. 

17.4. Внеочередная поверка установок при эксплуатации 

проводится: 

 при необходимости удостовериться в неисправности уста-

новок; 

 при повреждении пломбы и утрате документов, подтвержда-

ющих прохождение установками периодической поверки; 

 при вводе в эксплуатацию после хранения более 3 меся-

цев. 



     

ТЕХН.017.000.00 РЭ 

Лист 

     
36 

Изм. Лист № докум. Подп Дата 

 

1 8 .  В О З М О Ж Н Ы Е  Н Е И С П Р А В Н О С Т И  И  М Е Т О Д Ы  И Х  

У С Т Р А Н Е Н И Я  

 

 Возможные неисправности и способы их устранения при-

ведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

 

Неисправность 

 

 

Причина 

 

Метод устранения 

1. Не работает 

пульт управления  

Нет контакта в се-

тевой розетке 

Проверить розетку, 

напряжение в сети 

Перегорел предо-

хранитель 0.25А в 

пульте управления 

Заменить предохра-

нитель  

2. Не работают 

кнопки пульта 

управления 

Западание одной из 

кнопок 

Устранить запада-

ние 

Нет контакта в со-

единительном кабе-

ле от платы кнопок 

к плате индикации 

пульта  

Восстановить со-

единение 

Неисправна одна из 

кнопок 

Заменить неисправ-

ную кнопку 

3. Нехватает диа-

пазона настройки 

колонки, показания 

колонки меньше ре-

ально отпущенного 

количества газа 

Загрязнение тур-

бинки  

Промыть турбинку 

Износ подшипников 

турбинки 

Заменить подшипни-

ки  

Неправильная ори-

ентация турбинного 

расходомера 

Перевернуть тур-

бинный расходомер 

4. Нехватает диа-

пазона настройки 

колонки, показания 

колонки больше ре-

ально отпущенного 

количества газа 

Прокладка, уста-

новленная между 

фильтром и турбин-

ным расходомером, 

сужает отверстие 

Заменить, либо до-

работать прокладку 

(рекомендуется 

кольцо 16*20) 

5. После выдачи 

набранной дозы ко-

лонка не отключа-

ется, кнопка 

«СТОП» не работает 

Попадание посто-

ронних предметов в 

усилитель электро-

клапана 

Разобрать и прочи-

стить усилитель, 

при сборке обра-

тить внимание на 

центровку мембраны 
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 ПРИМЕЧАНИЕ: Ремонт установки должен выполняться в со-

ответствии с РД16407-89 «Электрооборудование взрывозащи-

щенное. Ремонт». 

 

 

1 9 .  Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е  И  Х Р А Н Е Н И Е  

 

 19.1. Установки могут храниться как в транспортной 

таре, так и без упаковки. Условия хранения установок в 

транспортной таре 2 по ГОСТ 15150, без упаковки – 1 по 

ГОСТ 15150. До монтажа не рекомендуется вскрывать чехол, 

в котором храниться пульт управления. 

 19.2. Установка в упаковке транспортируется любым ви-

дом закрытого транспорта, в том числе и воздушным в отап-

ливаемых герметизируемых отсеках в соответствиями с пра-

вилами перевозки грузов, действующих на каждом виде 

транспорта. 

 Способ укладки ящиков на транспортном средстве должен 

исключать возможность их перемещения. 

 19.3. Условия транспортирования должны соответство-

вать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150. 
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2 0 .  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О  О  П Р И Е М К Е  

 

 Установка заправки сжиженным газом автотранспортных 

средств УЗСГ-01-___ заводской  номер _________________ 

соответствует техническим условиям ТУ4213-001-53462108-00 

и признана годной для эксплуатации. 

Дата приемки _________________               М.П.                                

Приемку произвел ____________________ 

Установка заправки сжиженным газом автотранспортных 

средств УЗСГ-01 заводской  номер__________________по ре-

зультатам первичной поверки признана годной к применению. 

Примечание:______________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
(заполняется в соответствии с пунктом 2.3 методики поверки ТЕХН.017.000.00ПМ) 

 

Поверитель  _________    ________  

            (подпись)   (фамилия)    Оттиск поверительного клейма 

 

2 1 .  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О  О  К О Н С Е Р В А Ц И И  

 И  У П А К О В К Е  

 

 Консервация и упаковка установки заправки сжиженным 

газом автотранспортных средств УЗСГ-01, заводской 

№________________, выполнена «____» ____________ 200 _ г. 

Консервацию и  

упаковку произвел: ____________   ______________________ 

                     (подпись)           (фамилия) 

       

 

2 2 .  Г А Р А Н Т И И  И З Г О Т О В И Т Е Л Я  

 

     Изготовитель гарантирует соответствие установки за-

правки сжиженным газом типа УЗСГ-01 требованиям техниче-

ских условий при соблюдении потребителем условий монтажа, 

эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в 

настоящем паспорте.  

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня 

ввода установки в эксплуатацию. 

 Изготовитель: ООО «ТЕХНО ПРОЕКТ», 180016, г. Псков, 

Рижский проспект 31-125, тел/факс (8112) 56-26-50. 
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2 3 .  С В Е Д Е Н И Я  О  Р Е К Л А М А Ц И Я Х  

 

 

23.1. Рекламации предприятию-изготовителю предъявля-

ются в установленном законом порядке. 

23.2. Все рекламации записываются в таблицу. 

            

Краткое содержание  

рекламации 

Документ, на основа-

нии которого предъ-

явлена рекламация 

 

Дата 

 

Принятые меры 
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 Приложение 1 

 

Перечень запасных частей и принадлежностей,  

поставляемых вместе с установкой 

 

 Наименование 

Детали 
Количество 

   

1. 

 

Датчик индуктивный 1 шт. 

2. 

 

Кнопка ПКМ-1Б 1 шт. 

3. 

 

 

 

Кольцо уплотнительное  

заправочного шланга (18*22) 

          2 шт. 

4. 

 

 

 

Кольцо уплотнительное  

индуктивного датчика (11*14) 

2 шт. 

5. Разрывная втулка  

разрывной муфты 1 шт. 

6. 

 

 

Мембрана усилителя клапана, 

армированная резина  

1 шт. 
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Приложение 2 

 

Схема подключения колонки к системе газоснабжения 

(1 – шаровый кран) 

 

 

1
жидкая

фаза

свеча
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Приложение 3 

 

 УЗСГ-01. Схема основания колонки 

 

 

 

                                  300 

 

 

 

 

                          4 отв.d=14мм 

 

    

                                                         200 

 

 

 

 

 

                                 400  

 

 

 

 

 Колонка одевается на шпильки М12, забетонированные в фунда-

мент согласно чертежу основания и крепится 4-мя гайками. Централь-

ное отверстие d=100 мм предназначено для ввода соединительного ка-

беля. 

 

 

 

 

 

 

120 
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Приложение 4 

 

Чертеж средств взрывозащиты 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Электромагнитный клапан, маркировка взрывозащиты: 

"1ExibsIIВT4 в составе УЗСГ-01" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заливка 

смолой 

эпоксид-

ной ЭД-16 

заливка 

смолой 

эпоксид-

ной ЭД-16 

корпус из ABS, 

после заливки 

степень защиты   

IP65 

заливка катушки 

ЭМК смолой эпок-

сидной  ЭД-16  
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Приложение 5 

 
 

УЗСГ-01. Схема электрическая соединений 
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         Приложение 6 

 

 

КОДЫ ОШИБОК (для пульта управления) 

 

Номер ошибки Расшифровка Причина 

Ошибка 01 

Ошибка последова-

тельности импуль-

сов от турбинки 

а)Плохой контакт в 

разъеме на турбин-

ке 

б)Большое расстоя-

ние от индуктивно-

го датчика до ле-

пестков турбинки 

в) Нарушена гео-

метрия турбинки 

Ошибка 02 

Ошибка работы дат-

чика импульсов 

турбинки (не под-

ключен разъем к 

турбинке) 

а)Плохой контакт в 

разъеме на турбин-

ке 

б)Неисправен ин-

дуктивный датчик 

Ошибка 03 

Переполнение счет-

чика текущей за-

правки (999 лит-

ров) 

 

Ошибка 04 

Превышение макси-

мально возможной 

скорости заправки 

 

 

 

ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ С ПОМОЩЬЮ  

5-ти ЛИТРОВОГО МЕРНИКА 

 

 При проверке установки с помощью 5-ти литрового мерника (КТУ-

01) необходимо: 

1) включить насос на постоянную работу 
2) заполнить шланг 
3) сбросить показания 
4) на колонке нажать кнопку «СБРОС» и не отпуская, кнопку 

«ПУСК» - колонка автоматически выдаст дозу 5 л. без округ-

ления (т.е. на табло будет реально выданная доза с точно-

стью до 0.01 л) 

5) Сравнить показания колонки и мерника и при необходимости 
подстроить точность колонки. 

*** Если перед выполнением п.4 перейти в режим набора суммы (удер-

живая «СБРОС» нажать «СТОП») и далее согласно п.4, то колонка вы-

даст дозу 5 л. в виде двух доз по 2.5 л в автоматическом режиме 

без округления.  

Рекомендуется проверять и первым и вторым способами. 
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          Приложение 7 

 

 

 

 

Варианты исполнения установки  

     заправки УЗСГ-01 

 

 

 

№ Наименование Описание № 

рисунка 

1. УЗСГ-01-1 Установка заправки однопостовая с 

однострочным дисплеем на базе 

светодиодных матриц. 

1 

 

2. УЗСГ-01-1Е Установка заправки однопостовая с 

трехстрочной индикацией на базе 

ж/к дисплеев в модифицированном 

корпусе.  

2 

3. УЗСГ-01-1А Установка заправки однопостовая 

для установки на автоцистернах с 

однострочным дисплеем на базе 

светодиодных матриц.  

3 

4. УЗСГ-01-2 Установка заправки двухпостовая, 

объединяет 2 установки УЗСГ-01-1 

в общем корпусе.  

4 

5. УЗСГ-01-2Е Установка заправки двухпостовая, 

объединяет 2 установки УЗСГ-01-1Е 

в общем корпусе. 

5 

  

 

 Все варианты исполнений имеют идентичную электриче-

скую и гидравлическую схемы и отличаются количеством 

установленных в корпусе колонок, видом дисплея, размерами 

и внешним видом корпусов. Так как установка УЗСГ-01-2(Е) 

представляет собой две установки УЗСГ-01-1(Е), размещен-

ные в общем корпусе, то для неё справедливо все изложен-

ное выше. Соответственно УЗСГ-01-2(Е) комплектуется бло-

ком управления насосом и двумя пультами управления, для 

соединения которых с колонкой при монтаже необходимо ис-

пользовать два раздельных кабеля типа ПВС 3*1,5 (меньшее 

сечение не рекомендуется, при расстоянии между пультом и 

колонкой более 60 м предпочтительно использование кабеля 

типа ПВС 3*2,5).  
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Приложение 7 

 

 
 

            Рис.1 Установка заправки УЗСГ-01-1 
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          Приложение 7 

 
 

 

Рис.4 Установка заправки УЗСГ-01-2  

 



 

 

 



 

 

 

 Настоящая методика по поверке распространяется на установки заправки 

сжиженным газом автотранспортных средств УЗСГ-01, изготавливаемые по ТУ 

4213-001-53462108-2000, устанавливает  методику их первичной и периодиче-

ской поверок. 

 Межповерочный интервал — 1 год. 

  

 

 

1.  Операции поверки 

 

 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в 

таблице 1. 

                                             

 Таблица 1 

   

 

Наименование операций 

Номера 

пунктов 

методики 

Обязательность  

проведения операций при 

поверке 

 поверки первичной   периодиче-

ской  

1. Внешний осмотр 6.1 Да Да 

2. Проверка герметичности установки 6.2 Да Да 

3. Проверка работоспособности 6.3 Да Да 

4. Определение относительной погреш-

ности  

6.4 Да Да 

 

 

 2. Средства поверки. 

 

 2.1. При проведении поверки должны быть применены следующие сред-

ства поверки: 

 мерник металлический технический для сжиженных газов вмести-

мостью 10 л  с погрешностью не более 0,5 ; 

 термометр с ценой деления 1,0С и диапазоном изменения темпера-

туры от  —60 С до +50 С. 

 2.2. Допускается применять приборы других типов с характеристиками, 

аналогичными характеристикам приборов, указанных в п. 2.1. 

 2.3. Измеряемая среда - пропан, бутан и их смеси по ГОСТ 27858. 

Первичную поверку допускается производить на воде, при этом в разделе 

20 руководства по эксплуатации делают соответствующую отметку и ука-

зывают о необходимости проведения настройки установи УЗСГ-01 при 

вводе в эксплуатацию на работу на рабочей среде. После настройки произ-

водят поверку и при положительных результатах выдают свидетельство 

установленной формы. 
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 3. Условия поверки. 

 

 3.1. Поверку установки на рабочей среде производят при любом сочета-

нии значений влияющих факторов, соответствующих  рабочим условиям экс-

плуатации: 

температура окружающей среды, С 

для колонки              от –40 до +40 

для пульта управления        от  +5 до +40 

атмосферное давление, мм.рт.ст.   630...795  

относительная влажность,  

для колонки              до 98 при 25С 

            для пульта управления        до 85 при 25С 

Первичную поверку с использованием воды производят при нормальных усло-

виях. 

 

  

4. Требования безопасности. 

 

 4.1. При поверке установки необходимо соблюдать требования безопас-

ности для поверяемой установки в соответствии с эксплуатационной докумен-

тацией, а также требования безопасности проведения работ установленные на 

предприятии, где производится поверка. 

 4.2. Источником опасности при испытаниях и эксплуатации установки 

может быть измеряемая среда  — сжиженные газы, находящиеся под давлени-

ем. 

 4.3. Установка должна обслуживаться персоналом, имеющим квалифика-

ционную группу по технике безопасности не ниже второй, в соответствии с 

“Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потре-

бителей”. 

 

 5. Подготовка к поверке. 

 

 5.1. Перед проведением поверки необходимо: 

1) проверить наличие протокола испытаний сопротивления изоляции и 

прочности электрической изоляции электрических цепей установки; 

2) проверить наличие функционального заземления; 

 3) проверить наличие действующего клейма о поверке манометра колон-

ки. 

 4) присоединить установку к системе водоснабжения при первичной  по-

верке или к системе газоснабжения при эксплуатации и подготовить ее к работе 

в соответствии с  руководством по эксплуатации; 

 5) подсоединить к раздаточному рукаву мерник. 
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6. Проведение поверки. 

 

 6.1. Внешний осмотр.                              

При внешнем осмотре проверяется: 

 соответствие комплектности установки  требованиям технической до-

кументации. 

 наличие неповрежденных пломб и оттиска клейма органа государствен-

ной метрологической службы. 

 отсутствие крупных дефектов в окраске корпуса. 

 соответствие маркировки установки требованиям технической доку-

ментации. 

 6.2.  Проверка герметичности соединений колонки. 

 6.2.1. Проверка герметичности осуществляется подачей измеряемой сре-

ды в закрытый газопровод колонки под давлением 1,59 МПа.  

Колонка считается выдержавшей испытание, если в течение 1,5 минут не 

наблюдается падение давления по  манометру колонки и не появляется течь в 

соединениях колонки. 

 6.3 Проверка работоспособности установки. 

 Проверка работоспособности установки проводится в соответствии с раз-

делом «Порядок работы» руководства по эксплуатации. 

    При обнаружении нарушений установка бракуется. 

 6.4. Определение относительной погрешности. 

 6.4.1. Проверку относительной погрешности установки определяют дву-

кратным измерением выдаваемой дозы в соответствии с п. 6.4.2. 

   6.4.2. Погрешность установки определяют объёмным методом путем 

непосредственного сличения дозы, выдаваемой установкой, с показаниями 

мерника вместимостью 10л. Относительную погрешность у для каждого изме-

рения доз жидкости выдаваемой установкой вычисляют по формуле: 

                         

                  у = (Vм – Vд)/Vд  

                            

 где Vд — заданная доза, л; 

      Vм— показания мерника, л, с учетом температурной поправки. 

 При относительной погрешности, превышающей нормированную 1,0 , 

установка бракуется. 

   

 7. Оформление результатов поверки. 

   

7.1. Результаты поверки оформляют протоколом, форма которого приве-

дена в приложении 1.  

7.2. Установки, прошедшие поверку с положительными результатами, 

подлежат клеймению в местах, определенных  руководством по эксплуатации в 

соответствии с ПР50.2.007, при первичной поверке делают соответствующую 

отметку в разделе 20 руководства по эксплуатации, а при периодической по-

верке оформляют свидетельство в соответствии с ПР50.2.006. 
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7.3.  При отрицательных результатах поверки установки не допускают 

к выпуску из производства и ремонта, а находящуюся в эксплуатации к приме-

нению, при этом поверительные клейма гасят и выписывается извещение о не-

пригодности в соответствии с ПР50.2.006. 
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                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 

П Р О Т О К О Л 

поверки установки заправки сжиженным газом 

автотранспортных средств УЗСГ-01  

 

Установка типа  ________________       Заводской номер __________________ 

Изготовитель _______________________________________________________ 

Средство поверки -  мерник металлический технический  для сжиженных газов  

зав. № ___________________,  погрешность _________ 

Температура окружающей среды  ______  С. 

 

 Результаты внешнего осмотра_____________________________________ 

  

 Проверка  герметичности установки  _______________________________   

          

          Проверка работоспособности    ____________________________________ 

           

          Результаты поверки  

 

 

№ из-

мере-

ния 

 

Значение 

давления 

 по мано-

метру,  

МПа 

 

Темпера- 

тура из-

меряемой  

среды, 

С 

Показания индикатора  

Показа-

ния 

мерника 

VМ, 

л 

 

Относи-

тельная 

погреш-

ность 

у ,  

 суммар-

ного  

учёта до 

измере-

ния, л  

 разово-

го учёта 

VД,  

л 

 суммар- 

ного  

учета  

после 

изме-

рения,  

л  

1        

2        

 

              у = (Vм – Vд)/Vд   

 

Заключение:   Установка  _______________________  к эксплуатации. 

 

 

Оттиск поверительного клейма 

 

Подпись поверителя _____________   __________________ 

                                                           (Фамилия И.О.) 

 

 

«____»  ______________ 200   г. 
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                   Внимание! 

 

 В конструкцию внесены следующие изменения: 

 

1. Установка рассчитана только  на совместную работу с 

контрольно-кассовой машиной (ККМ). В качестве ККМ могут 

быть использованы следующие модели: 

 - АМС-100К с устройством сопряжения УС-01 (протокол 

«ИСКРА», интерфейс RS232, для сжиженного газа) 

 - Samsung 4615RК с блоком ПТС-4615 

 - Samsung 250RК с блоком ПТС-250 

 - Элвес микро К, Штрих мини К. 

  

2. Программирование функций контроллера установки осу-

ществляется из режима готовности к заправке. Для про-

граммирования необходимо снять крышку отсека индикации 

колонки и нажать кнопку «запись», находящуюся внутри 

отсека на модуле индикации. После этого состояние кон-

троллера индицируется подсветками шильдиков «ЦЕНА», 

«ЛИТРЫ», «СУММА». Назначение приведено в таблице: 

 

шильдик назначение изменение состоя-

ния погашен моргает 

цена  

--- 

работа че-

рез ККМ 

 

отсутствует 

литры запрещено 

продолжение 

заправки с 

контроллера 

разрешено 

продолжение 

заправки с 

контроллера 

 

кнопка «СТОП» 

сумма запрещено 

начало за-

правки с 

контроллера 

из состоя-

ния готов-

ности к за-

правке 

разрешено 

начало за-

правки с 

контроллера 

из состоя-

ния готов-

ности к за-

правке 

 

кнопка «СБРОС» 

  

После окончания программирования повторно нажмите кноп-

ку «запись». 

Внимание!  В состояние готовности к заправке контроллер 

установки переводится только ККМ после регистрации ко-

личества отпущенного газа (печати чека). 
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Порядок установки связи УЗСГ-01 с кассовым аппаратом 

через адаптер связи АСКА-01 

 

1) Для кассы АМС-100К с блоком УС-01: 
 

- Соединить АМС-100Ф с блоком УС-01 

- Установить «есть сеть» и «разрешен возврат товара 

по ФЦ» на АМС-100Ф (закрыть день, КН-КЧ-КЧ-КН, КН-

ВТ-ВТ-КН) 

- Установить тип топлива «ГАЗ» на всех восьми инди-

каторах 

- Отключить лимит для всех восьми индикаторов           

(0,01 * ФЦ 61 ВВ  0,01 * ФЦ 62  ВВ  … 0,01 * ФЦ 68 

ВВ) 

- Включить запрос на нужные колонки на УС-01  

 ( д.б. «_ _ _ _ _ _» на соответствующих индикаторах 

УС-01) 

- Подсоединить АСКА-01 к УС-01, включив в сеть. Дол-

жен гореть светодиод «СЕТЬ» и мигать светодиод 

«ОБМЕН».  

- Подключить АСКА-01 к пульту управления УЗСГ-01 

двухжильным кабелем(на АСКА-01 – «колокольчик», на 

пульте - контакты на разъеме 3А и 2Б или средние 

на клеммнике (4 и 5 слева)). Номер колонки задает-

ся подключением к соответствующему разъему АСКА-

01. 

- Должна установиться связь между УС-01 и пультом 

управления – загореться соответствующий светодиод 

на АСКА-01, на УС-01 на индикаторе, соответствую-

щему номеру колонки, «ГАЗ» или показания колонки, 

если этого не произошло,  поменять провода местами 

от пульта управления к АСКА-01.  
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В колонке УЗСГ-01 возможна установка плотномера поплавкового ти-

па вместо датчика паровой фазы. Плотномер выполняет также функ-

ции датчика паровой фазы.  

После установки колонки не заполняя её газом нажмите на пульте 

кнопку «литры» и затем на колонке нажмите «запись» (привязка к 

нулевой плотности). 

После тарировки колонки рекомендуется взять пустой бытовой бал-

лон 50 литровый, взвесить его и залить в него 35 литров и снова 

взвесить. Плотность будет равна  (вес заполненного – вес пусто-

го)/35. 

После этого вычисленную плотность необходимо ввести в память 

плотномера для его коррекции, для этого на пульте нажмите кнопку 

«литры», наберите вычисленную плотность (например 537.00) и 

нажмите «запись» на колонке. 

Дальнейшая точность показаний плотномера будет зависеть от точ-

ности вычисления плотности при данном замере. 

 Погрешность показания плотномера  +- 0.002 из-за влияния 

сил трения, +-0.0015  температурная нестабильность электронной 

схемы. 

Команды: 

1) «9 0 1» - сменный счетчик в литрах и средняя температура 

реализации газа за смену. Нажатие «1» переключает на смен-

ный счетчик в килограммах и среднюю плотность реализации 

газа за смену. 

2) «9 0 2» - суммарный счетчик в литрах. Нажатие «1» переклю-

чает на суммарный счетчик в килограммах. 

3) «9 0 4» - дополнительный суммарный счетчик в литрах. Нажа-

тие «1» переключает на дополнительный суммарный счетчик в 

килограммах. 

4) «9 0 5» - прошлая заправка в литрах. Нажатие «1» переключа-

ет на прошлую заправку в килограммах. 

5) «9 0 3» - процент пропана в газе и настройка турбинки. 

Нажатие «1» переключает на настройки плотномера. 

6) Нажатие «1» во время заправки до полного переключает на ин-

дикацию плотности и заправленого веса в кг, повторное нажа-

тие «1» возвращает на прежний экран 

7) Во время набора (установки) дозы в литрах нажатие кнопки 

«стоп» переключает на набор (установку )дозы в килограммах, 

повторное нажатие «стоп» переключает на набор в литрах.       

Программное обеспечение, установленное в колонку, может работать 

и с пароотделителем, которые устанавливались на колонки ранее. 

Программа автоматически распознает тип подключенного устройства. 

Для установки плотномеров в ранее выпущенные колонки вместо па-

роотделителей необходима замена программ (м/с процессора) в 

пульте и в колонке. Плотномер устанавливается на штатное место 

пароотделителя.  

 
 

http://rodisgroup.ru/katalog/gazorazdatochnyie-kolonki/kolonki-uzsg/

